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Renvooi

Bedrade leiding met lasdoos

= Basis = verplaatsing = meerwerk

Schel

MV-afvoer in ruimte. Aantallen en 
locaties ventielen n.t.b. door installateur.

Thermostaat / schakelaar MV

Beldrukker

Driestandenschakelaar MV

Enkele wandcontactdoos (wcd)

Naregeling Thermostaat

Enkele wcd (spat)waterdicht

CO2 sensor

Dubbele wcd horizontaal

Loze leiding

Dubbele wcd horizontaal (spat)waterdicht

Dubbelpolige schakelaar

Dubbele wcd verticaal

Enkelpolige schakelaar

Dubbele wcd verticaal (spat)waterdicht

Enkelpolige schakelaar, dimbaar

Perilex

Serieschakelaar

3 fase - Warmtepomp

Serieschakelaar, dimbaar

Lichtpunt plafond

Wisselschakelaar, dimbaar

Wandlichtpunt

Wisselschakelaar, dimbaar

Plafond speaker

Kruisschakelaar

Rookmelder, plafond

WTW-toevoer in ruimte. Aantallen en 
locaties ventielen n.t.b. door installateur.

WTW-afvoer in ruimte. Aantallen en 
locaties ventielen n.t.b. door installateur.

UTP / CAI / TEL

Buitenkraan met slangwartel

SER

SEV

STLEM

STEM

STLDM

STDM

elektra in berging volledig opbouw

hwa
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Project nummer

Onderdeel
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VT-03-100

ThuisinBouwen

4 won. Sloterweg te Amsterdam

3

2

11-01-2024

U22314

Verkoop

Verkooptekening

DEFINITIEFBegane grond 1:50 Eerste verdieping 1:50 Tweede verdieping 1:50 Doorsnede A-A 1:100

Voorgevel 1:100 Doorsnede B-B 1:100Linkergevel 1:100 Rechtergevel 1:100

Locatie t.o.v. woning op situatietekening

Situatie 1:500

Vrijstaande berging 1:50

Achtergevel 1:100
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